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FDLSD-C-JK-01 隧道监控及通信系统总体构架图 A201
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复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

魏玉省 陈淑

阮军

谢作政

沈瑞田

沈瑞田

谢作政
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FDLSD-C-JK-09
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FDLSD-C-JK-11

FDLSD-C-JK-12

FDLSD-C-JK-13-01

FDLSD-C-JK-13-02

FDLSD-C-JK-14

FDLSD-C-JK-15

FDLSD-C-JK-16

FDLSD-C-JK-17-01

FDLSD-C-JK-17-02

FDLSD-C-JK-18

FDLSD-C-JK-19-01

FDLSD-C-JK-19-02

FDLSD-C-JK-20

FDLSD-C-JK-21

FDLSD-C-JK-22

FDLSD-C-JK-23-01

FDLSD-C-JK-23-02

FDLSD-C-JK-23-03

FDLSD-C-JK-23-04

FDLSD-C-JK-23-05

隧道监控系统信息流向示意图 A2

隧道监控系统控制流程图 A2

中央控制管理系统图 A2

液晶拼接显示屏方案图 A2

综合控制台方案图 A2

大屏拼接显示系统图 A2

监控系统网络结构示意图 A2

隧道骨干光纤网络传输系统图 A2

管理房设备间设备、交通监控网络系统结构图 A2

北工作井设备、交通监控网络系统结构图 A2

隧道现地控制系统图 A2

视频监控设备链路图一 A2

视频监控设备链路图二 A2

视频监控系统结构图 A2

视频事件分析系统结构图 A2

有线电话与广播子系统结构图 A2

火灾报警子系统构成图（一） A2

火灾报警子系统构成图（二） A2

防火门监控系统示意图 A2

无线通信系统图（一） A2

无线通信系统图（二） A2

监控中心平面布置图 A2

弱电设备间平面布置图 A2

北工作井控制室平面布置图 A2

隧道监控设备平面布置图(一) A2

隧道监控设备平面布置图(二) A2

隧道监控设备平面布置图(三) A2

隧道监控设备平面布置图(四) A2

隧道监控设备平面布置图(五) A2

31 FDLSD-C-JK-23-06 隧道监控设备平面布置图(六) A2

32 FDLSD-C-JK-24-01 隧道横断面设备布置图(一) A2

33 FDLSD-C-JK-24-02 隧道横断面设备布置图(二) A2



隧道控制中心

隧 道 综 合 通 信 网

隧道软件系统

系统操作平台

监控软件平台

数据库、联动预案库

应用软件

综合显示屏

服务器、各管理工作站

控制台

交通监控

设备监控

视频监控

光纤紧急电话

有线广播

无线通信

火灾自动检测

火灾手动报警

隧道温度测定

自动联动

隧道中央控制管理系统 隧道控制中心 隧道通信系统 隧道火灾自动报警系统

分系统 分系统
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控及通信系统总体构架图

城市道路管理中心

通 信 综 合 传 输 网
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其他信息处理

事故事件信息处理

隧道设备信息处理

火灾消防信息处理

照明条件信息处理

通风条件信息处理

视频信息处理

交通信息处理

人员救护医院

救灾、灭火

交通事故处理

消防

警察

管制、疏导

指挥、协调

指挥

车道的控制、封闭

交通控制

限速

警告、信息

消防水泵启停

启停、转向及排烟

照明启闭、组合控制

变配电控制

巡逻车、值班员

上级管理机构

隧道广播

车道指示器

交通信号灯

可变限速标志

可变情报板

消防水泵

风机

照明

变电站无人站

巡逻车、值班员

紧急电话

摄像机

车辆检测器

火灾手动报警按钮

火灾自动检测器

风速、风向检测器

CO、VI检测器

亮度检测器

变电站无人站RTU

状

隧

道

况

FDLSD-C-JK-02图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控系统信息流向示意图
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消防、交警、公安通信子系统等。

可变情报板

2、在紧急情况下，将所有频段的调频广播均强切为紧急广播内容。

注：

调频广播

无线通信模块

1、隧道无线通信系统包括调频广播通信子系统、调度对讲通信子系统、

横通道控制

横通道门

正常交通

启动消防系统

横通道控制模块

照明灯具

照明控制模块

检测器

光  强

交通信息控制模块

可变情报板 扬声器

有线广播控制模块

火  灾

异常确认(CCTV)

是

洞口管制模块

车道指示灯

车道管制模块

交通信号灯、

异常交通

否

火灾自动

检测器

火灾手动

火  灾

报警按钮

紧急电话
事件

异常交通

检测器

通风控制模块

风  机

检测器

车辆

检测仪

CO/VI
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控系统控制流程图
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LED显示屏

火灾报警主机

火灾

报警

系统

激光打印机

火灾报警工作站 无线网管工作站 音频控制工作站

双机热备数据库服务器

接市政管理中心 接交通管理中心

千兆以太网路由交换机（双机热备）

（4个千兆光口和20个千兆电口）

接现场控制设备

由电气专业设置

接现场控制设备

容错I/O服务器

IP语音广播主机

呼叫站

广播

系统

无线

系统

ftServer2600

现场光纤环网

电力

监控

系统

光纤数字视频传输管理平台

网络打印机

视频监控工作站 视频分析工作站 IP语音交换机

出入中继

网管工作站

操作工作站 操作工作站 设备监控工作站 交通监控工作站

ISDN

大屏拼接控制器

解 码 器

视频

监视

系统

视频

分析仪

电话

系统

说明：

1、系统能对所辖隧道进行集中监控，并对其历史信息进行集中查询。

2、系统基于以太局域网实现多工作站分功能、分级别网上资源共享、网络协调运作功能（TCP/IP通信协议），基于n2、系统基于以太局域网实现多工作站分功能、分级别网上资源共享、网络协调运作功能（TCP/IP通信协议），基于n

Client/Server主客体系上建立统一的信息数据库。

3、系统通过千兆光口，实现监控中心与市政管理中心、交通管理中心等上级管理部门网络上的通信能力，能接收指令和

建议，辅以协调、管理。

4、中央控制管理系统采用IEEE802.3μ标准的Etherner网络结构；数据库服务器采用工业级容错服务器（按最新技术配

置），双CPU配置；操作工作站计算机考虑采用工控机（均按最新技术配置）；主交换机（双机热备）采用千兆以太网路由

交换机，它具备高性能的三层交换能力和先进的操作软件，支持VLAN，可支持广泛的交换特征，消除网络拥塞。
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

中央控制管理系统图
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

液晶拼接显示屏方案图

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元

55"液晶拼接单元
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图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人
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比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

综合控制台方案图

22"液晶

显示屏

打印机
打印机

70
0

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

22"液晶

显示屏

1 1



垫箱

LED显示屏

  拼接屏

大屏拼接控制器

大屏管理工作站

RGB信号 RS-232信号

视频矩阵

HDMI/DVI

解码器 解码器

光纤数字视频传输管理平台

视频信号

2

1 48

（来自CCTV系统）

工作站

局域网

HDMI/DVI

工作站

HDMI/DVI

工作站

HDMI/DVI

工作站

100M UTP

工作站

100M UTP

工作站

视频输入
VGA输入 网络输入

100M UTP

SYV75-5
DB15 100M UTP

RJ45RJ45

FDLSD-C-JK-07图号
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工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

大屏拼接显示系统图

1 1



中央控制管理系统

1000Mbps光纤冗余以太网

1000Mbps光纤冗余以太网

管理房设备间

1000Mbps光纤冗余以太网

南工作井

区域控制器（ACU） 区域控制器（ACU）区域控制器（ACU）

监控对象 监控对象 监控对象

区域控制器（ACU） 区域控制器（ACU）区域控制器（ACU）

监控对象 监控对象 监控对象

一

层

管

理
中央信息层

控制层

数据采集层

三层网络结构 二级控制

主控制级

现地控制级
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图别 初步设计

复   核
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

监控系统网络结构示意图
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FDLSD-C-JK-09图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道骨干光纤网络传输系统图

接中央控制管理系统

管理用房

单模四芯光纤
单模四芯光纤

单模四芯光纤 单模四芯光纤

单模四芯光纤

北
工
作
井
1
0
0
0
M
b
p
s
光
纤
冗
余
环
网

1000Mbps骨干光纤冗余环网

1000Mbps骨干光纤冗余环网 1000Mbps骨干光纤冗余环网

千兆核心交换机A

（4个千兆光口,20个千兆电口）

千兆核心交换机B

（4个千兆光口,20个千兆电口）

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

南
工
作
井
1
0
0
0
M
b
p
s
光
纤
冗
余
环
网

管理房设备间 南工作井
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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与
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

单模四芯光纤 单模四芯光纤

骨干光纤冗余环网 骨干光纤冗余环网

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

管理房设备间

管理房设备间设备、交通监控网络系统结构图

管理房设备间设备、交通监控网络系统结构图

FDLSD-C-JK-10
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工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

单模四芯光纤 单模四芯光纤

骨干光纤冗余环网 骨干光纤冗余环网

千兆环网交换机

（6个光口,8个电口）

北工作井

北工作井设备、交通监控网络系统结构图

北工作井设备、交通监控网络系统结构图

FDLSD-C-JK-11
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第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道现地控制系统图

FDLSD-C-JK-12
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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与
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明

会
 
签

专
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线
 
 
 
 
路

给
排
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与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

视频监控设备链路图一

北明挖段隧道左线+1#雨水泵房

ZK0+335~ZK0+870

(4路)

ODF1

RM

Z-C3

RM

Z-C2

RM

Z-C1

RM

Y-C3

RM

Y-C2

RM

Y-C1

RM

Y-C4

RM

Y-C5
北明挖段隧道右线

YK0+335~YK0+870

(5路)

RM

Y-C14

RM

Y-C8

RM

Y-C7

RM

Y-C6
北盾构段隧道右线

YK0+870~YK1+720

(9路)RM

Z-C4

RM

Z-C5

RM

Z-C6

RM

Z-C12
北盾构段隧道左线

ZK0+870~ZK1+720

(9路)

北盾构段隧道左线疏散楼梯、逃生通道

ZK0+870~ZK1+720

(26路)

北盾构段隧道左线电缆通道

ZK0+870~ZK1+720

(9路)

北明挖段隧道出口匝道+4#雨水泵房

BK0+000~BK0+275

(3路)

北明挖段隧道入口匝道+3#雨水泵房

AK0+150~AK0+500

(3路)RM

Z-S1

RM

Z-S2

RM

Y-C2

RM

Y-C1

RM

Z-SL1

RM

Z-SL2

RM

Z-SL3

RM

Z-SL26

RM

Z-DL1

RM

Z-DL2

RM

Z-DL3

RM

Z-DL9

北盾构段隧道右线疏散楼梯、逃生通道

YK0+870~YK1+720

(26路)

北盾构段隧道左线电缆通道

YK0+870~YK1+720

(9路)

RM

S-C4

RM

S-C1

RM

Y-S1

RM

Y-SL26

RM

Y-SL3

RM

Y-SL2

RM

Y-SL1

RM

Y-DL9

RM

Y-DL3

RM

Y-DL2

RM

Y-DL1

北工作井

RM *8

ODF-JJ01

北工作井
北明挖段隧道左线

ZK0+335~ZK0+870

(3路)

北盾构段隧道左线

ZK0+870~ZK1+720

(4路)

北明挖段隧道出口匝道

BK0+000~BK0+275

(1路)

北明挖段隧道右线

YK0+335~YK0+870

(3路)

北盾构段隧道右线

YK0+870~YK1+720

(4路)

北明挖段隧道入口匝道

AK0+150~AK0+500

(1路)

RM

PS1

RM

PS2

RM

PS3

RM

PS4

RM

PS5

RM

PS6

RM

PS7

RM

PS0

RMRMRM

RMRMRM

PN1 PN2 PN3

PN4 PN5 PN6

RM

PN7

RM

PN0

交警

FDLSD-C-JK-13-01
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南明挖段隧道左线+2#雨水泵房

ZK2+810~ZK3+100

(4路)

ODF2

RM

Z-C24

RM

Z-C25

RM

Z-C26

RM

Y-C27

RM

Y-C26
南明挖段隧道右线

YK2+810~YK3+100

(2路)

RM

Y-C25

RM

Y-C17

RM

Y-C16

RM

Y-C15
南盾构段隧道右线+2#废水泵房

YK1+720~YK2+810

(12路)RM

Z-C13

RM

Z-C14

RM

Z-C15

RM

Z-C23
南盾构段隧道左线+1#废水泵房

ZK1+720~ZK2+810

(12路)

北盾构段隧道左线疏散楼梯、逃生通道

ZK1+720~ZK2+810

(33路)

南盾构段隧道左线电缆通道

ZK1+720~ZK2+810

(11路)

南明挖段隧道连接匝道

DK0+000~DK0+160

(1路)

南明挖段隧道连接匝道

CK+000~CK+140

(1路)RM

Z-SS1

RM

Y-SS1

RM

Z-SL27

RM

Z-SL28

RM

Z-SL29

RM

Z-SL59

RM

Z-DL10

RM

Z-DL11

RM

Z-DL12

RM

Z-DL20

南盾构段隧道右线疏散楼梯、逃生通道

YK0+870~YK1+720

(33路)

南盾构段隧道左线电缆通道

YK0+870~YK1+720

(11路)

RM

S-C2

RM

Y-SL59

RM

Y-SL29

RM

Y-SL28

RM

Y-SL27

RM

Y-DL20

RM

Y-DL12

RM

Y-DL11

RM

Y-DL10

南工作井

RM *10

ODF-JJ02

南工作井
南明挖段隧道左线

ZK2+810~ZK3+100

(2路)

南盾构段隧道左线

ZK1+720~ZK2+810

(6路)

南明挖段隧道连接匝道

DK0+000~DK0+160

(1路)

南明挖段隧道右线

YK2+810~YK3+100

(2路)

南盾构段隧道右线

YK1+720~YK2+810

(6路)

南明挖段隧道连接匝道

CK+000~CK+140

(1路)

图号
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工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
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线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

视频监控设备链路图二

RM

PS13

RM

PS14

RM

PS12

RM

PS8

RM

PS9

RM

PS10

RM

PS11

RM

PS15

RM

RMRM

RMRMRM

PN13 PN14

PN12PN8 PN9 PN10

RM

PN11

RM

PN15

FDLSD-C-JK-13-02
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ODF2

ODF1

ODF-JJXX

工作井及设备间

北工作井视频监控设备链路

共111路

南工作井视频监控设备链路

共130路

E1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PWR1PWR2 ALM FAN1FAN2 FAN3

VAM R1232

FU 12-3

RM

工作井/设备间

交警视频监控设备链路

共34路

中

控

室

局

域

网

RJ45

管理中心

数字光传输平台

大屏拼接控制器
DVI

拼接大屏

RJ45
视频解码器

DVI
32"桌面主监

RJ45
IPSAN存储阵列

RJ45
视频控制键盘

RJ45
视频事件分析仪

RJ45
视频管理计算机

RJ45
事件管理计算机

千兆以太网交换机 传输至交警支队机房

10芯

10芯

8芯

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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会
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专
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

视频监控系统结构图

视频监控系统结构图

FDLSD-C-JK-14
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工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
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与
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明

会
 
签
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结
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建
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线
 
 
 
 
路
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

视频事件分析系统结构图

E1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PWR1 PWR2 ALM FAN1FAN2 FAN3

VAM R1232

FU 12-3

隧道内视频监控设备

共59路

RM

数字光传输平台 RJ45
视频事件分析仪1

RJ45
视频事件分析仪2

RJ45
视频事件分析仪3

RJ45
视频事件分析仪4

RJ45
视频事件分析仪5

视频事件分析系统结构图

说明：

1、视频事件行车隧道内所有摄像机进行视频事件检测，不含工作井、疏散通道以及电缆通道。

FDLSD-C-JK-15

1 1



图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

有线电话与广播子系统结构图
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图例：

    消防模块箱

    手动报警按钮

    声光报警器

    点型红外火焰探测器

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程
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中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

火灾报警子系统构成图（一）

6芯
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图例：

    消防模块箱

    手动报警按钮

    声光报警器

    点型红外火焰探测器

图例：

    消防模块箱

    手动报警按钮

    声光报警器

    点型红外火焰探测器
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工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

火灾报警子系统构成图（二）

FDLSD-C-JK-17-02
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FDLSD-C-JK-18图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

防火门监控系统示意图

1 1

防火门监控分机100BT

管理中心

防火门监控主机

北工作井

壁挂电源5A

说明：防火门的位置根据装修专业的位置距离定位。

WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

壁挂电源5A
WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

壁挂电源5A
WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

防火门监控分机

100BT

南工作井

壁挂电源5A
WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

壁挂电源5A
WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

壁挂电源5A
WDZAN-YJY-2*4

WDZN-RVSP-2*4

*n *n *n

防火门的数量以装修专业图纸为准，每个防火门监控模块连接的防火门数量n不超过7个。



功分器

馈线

图例 名称

光纤

6BF电缆

说明：

避雷器

450M全向天线

100M定向天线

管理用房

图例 名称

室外天线

耦合器

定向天线

室内天线

450M数字

 中转台

  450M

分合路器

无线通信综合

光近端机MU1

无线监控管理

450M数字

调度台

  无线通信

  光扩展EU2

调频广播

直放站
避雷器

350M公PDT

基站2载频
调制解调器去公安中心

光纤

  350M

分合路器

1、隧道无线通信系统包括调度对讲、调频广播、消防、公安通信系统。西方、公安无线通信的

具体使用由市局PDT数字集群主机统一分配（消防公安频率在一定范围，远端机采用共用，若频率

差异较大，须各自采用远端机传输信号）。

2、无线通信主机设备安装于管理用房弱电设备机房内，通过光纤信号传输至隧道远端机。

3、隧道口安装定向天线覆盖U型槽范围。

4、火灾情况下，可将所有频段的调频广播强切为紧急广播内容。

5、隧道内移动、联通等民用无线通信由运营商自行设置。

无线通信综合

光近端机MU1

隧道主线

逃生通道、电缆廊道

  无线通信

  光扩展EU1

  无线通信

  光扩展EU2

  无线通信

  光扩展EU1

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

无线通信系统图（一）

FDLSD-C-JK-19-01

1 2



  无线通信

  光扩展EU

无线通信光

远端机RU1

上联管理用房

无线通信光远端机

100MHz

350MHz

450MHz

功分器

馈线

图例 名称

光纤

6BF电缆

图例 名称

室外天线

耦合器

定向天线

室内天线

无线通信光

远端机RU2

无线通信光

远端机RU3

无线通信光

远端机RU4

隧道右线

隧道左线

无线通信光

远端机RU5

无线通信光

远端机RU6

无线通信光

远端机RU7

无线通信光

远端机RU8

隧道右线

隧道右线

隧道右线

隧道左线

隧道左线

隧道左线

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

无线通信系统图（二）

说明：

1、设置在工作井内的直放站远端机设备由监控UPS统一供电。

2、POI分合路平台内含功分器、耦合器等。

3、工作井内暂按每层设置一个室内吸顶天线，具体数量待设备招标后由集成商深化。

FDLSD-C-JK-19-02

2 2



FAS

火灾自动报警主机

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排
水
与
消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

监控中心平面布置图

FASFASFAS

FDLSD-C-JK-20

1 1



图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排
水
与
消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

弱电设备间平面布置图

FDLSD-C-JK-21

1 1



说明：

  1.本图尺寸除里程、标高以米计外，其他尺寸均以毫米计。

 2.图中括号外标高为相对标高，括号内标高为绝对标高。

南岸盾构井地面一层平面图1:200

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排
水
与
消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

北工作井控制室平面布置图

FDLSD-C-JK-22

1 1



FDLSD-C-JK-23-01图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(一)

XSB

1 6



FDLSD-C-JK-23-02图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(二)

XSB

2 6



FDLSD-C-JK-23-03图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(三)

XSB

3 6



FDLSD-C-JK-23-04图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(四)

XSB

4 6



FDLSD-C-JK-23-05图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(五)

XSB

5 6



FDLSD-C-JK-23-06图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道监控设备平面布置图(六)

XSB

6 6



道

路

中

心

线

左

线

设

计

线

右

线

设

计

线

主线明挖暗埋段设备标准横断面图 1:100

FDLSD-C-JK-24-01图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道横断面设备布置图(一)

1 2



主线盾构段设备标准横断面图 1:100

FDLSD-C-JK-24-02图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排

水
与

消
防

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

沈瑞田

沈瑞田

谢作政

阮军

谢作政

隧道横断面设备布置图(二)

2 2
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