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隧道供配电设备材料表1

序号 设 备 名 称 规    格 单位

数量 备注

1#工作井 2#工作井 总计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

低压开关柜 Blockset进线柜 面 2 2 4

13

低压开关柜 Blockset（电容补偿柜） 面 2 2 4

14

15

低压开关柜 Blockset（馈线柜） 面 15 15 30

16

17

18

19

低压母线槽 BMC-2000A 米 60

20

主要工程材料汇总表

高压开关柜 PIX(隔离柜) 面 4

高压开关柜 PIX（计量柜） 面 4

干式变压器 SCH15-1000kVA 座

高压开关柜 PIX（PT） 面 4

高压开关柜 PIX（馈线柜） 面 12

高压环网柜 SM6 10kV进线柜 面

高压环网柜 SM6 出线柜 面

断路器柜

断路器柜

断路器柜

断路器柜

2

2 带基础配套

直流屏 20Ah 220V 面

1

基础槽钢 10：100*48*5.3 米 200100 100

干式变压器 SCH15-1250kVA 座 2 带基础配套

备注：1、本表中所列主要设备、材料的详细技术参数、工艺要求、结构型式等详见《主要机电设备技术要求》。

2、本表中工程量仅作参考，具体以实际工程发生量为准。

3、本图中只计算肩牛山与岩窝儿隧道的相关工程量。

低压开关柜 Blockset母联柜 面 2

100Ah 220V 面 2

高压开关柜 PIX（进线柜） 面 4 断路器柜

2

2

2

2

8

1 1

直流屏

低压母线槽 BMC-1250A 米

30 30

2

2

2

2

4

1

地下箱变 400kVA 套 42 2 左右线各两套

2

AutoCAD SHX Text
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FDLSD-C-GZ-02

隧道供配电设备材料表2

序号 名称 规格 单位 数量 备注

一、 电力配电装置

1

2

3

4

5

6

序号 名称 规格 单位 数量 备注

二、 主线管线工程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主要工程材料表

7

8

9

10 抗震电缆支架 付 1200 含安装附件L50*50*5 L=0.4*4

镀锌扁钢 米 600 含安装附件50*5

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*6 m 500

镀锌钢管 SC80 m 200

镀锌钢管 SC50 m 200

16

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-4*25+1*16 m 0

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-5*16 m 0

10kV高压电缆引入工程 套 2

米 200010kV高压电缆 WDZB1N-YJY23-10kV-3*150

米 600变电所电缆沟及配件 支架0.8m一套，3层

套 2变电所接地系统

米 300绝缘橡胶垫 宽1m 厚1cm

镀锌扁钢 米 17000 含安装附件 40*4

镀锌角钢 根 2650*50*5 L=2.5m

射流风机配电箱 个 20按系统图制作

雨水泵房配电箱 个 6按系统图制作

隧道检修箱 个 80按系统图制作

电缆桥架 米 200600*200

电缆桥架 米 200200*150

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*35+1*16 m 730 检修箱电缆

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*70+1*35 m 1850

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*4 m 500

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*10 m 500

按实际发生量计算

米 20010kV高压电缆 WDZB1N-YJY23-10kV-3*150

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*120+1*70 m 4100

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*240+2*120 m 200 射流风机 废水泵进线

防火电缆桥架 米 5200400*150

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*150+2*70 m 7700

防火电缆桥架 米 200600*200

电缆桥架 米 10300400*150

废水泵房配电箱 个 2按系统图制作

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*95+2*50 m 4840

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*70+2*35 m 1900 射流风机进线

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-4*50+1*25 m 3700 直流屏 通信预留

耐火电缆 WDZB1N-YJY23-4*25 m 1000 射流风机配电箱馈线

耐火电缆 WDZB1N-YJY23-3*35+2*16 m 120 废水泵配电箱馈线

耐火电缆 WDZB1N-YJY23-5*16 m 100

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*16 m 200

镀锌钢管 SC100 m 500

镀锌钢管 SC20 m 500

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*4 m 1000

接地铜母排 套 2

电力电缆 米 40WDZB1-YJY-1*120 接地用

消防电源智能巡检系统 套 1供货商深化设计

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*120+1*70 m 5200

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*150+1*70 m 6900 雨水泵进线电缆

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*185+2*95 m 5500 雨水泵进线电缆

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*240+1*120 m 3400 雨水泵进线电缆

抗震电缆支架 付 2200 含安装附件L50*50*5 L=0.4*7

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-3*185+2*95 m 4900 射流风机进线

监控负荷

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*25+1*16 m 100 照明总箱电缆

检修箱电缆

检修箱电缆

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*35+2*16 m 300 水泵馈线

米 400010kV高压电缆 WDZB1N-YJY23-10kV-3*95

柔性矿物绝缘电缆 WD-RTTYZ-4*185+2*50 m 100

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-3*120+2*70 m 4000 雨水泵进线电缆

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*185+1*95 m 100 一般照明总箱

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*150+1*70 m 100 一般照明总箱
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FDLSD-C-GZ-03

隧道供配电设备材料表3

线缆保护管 镀锌钢管 SC20 米 18000

三、 各系统及配套设施

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

序号 名称 规格 单位 数量 备注

主要工程材料表

通风控制软件 供货商按需提供 套 1 安装在管理用房通风照明计算机

智能除湿器 套 80MTS-8060GTS

除湿器集中控制器 套 8MTS-8900 安装于进线柜

安装于高低压开关柜

壁挂式电气火灾监控主机 套 1

16芯光缆 套 4500

光电转换模块 套 4

电气火灾监控单元 套 4

控制电缆 米 4500RVSP-2*1.5

消防设备电源监控主机 套 1

16芯光缆 套 4500

光电转换模块 套 4

电气火灾监控单元 套 4

控制电缆 米 4500RVSP-2*1.5

电力电线 米 9000WDZB1N-BYJ 3x2.5

智能接地电阻系统 套 1 含软件

工业以太网交换机 套 8

智能接地电阻箱 套 4 安装于各变电所

套 1电力监控计算机

套 2电力监控前置处理器 工控机

套 1电力监控应用软件

套 2高压测控模块

套 2在线测温模块

套 18低压测控模块

米 4500电力监控电缆 RVVSP-2*4

控制电缆 米 4500RVSP-2*1.5

米 4500光纤 64芯光纤
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供电区域构成总图

府东路过江通道供电示意图

府东路过江通道  

右线：YAK2+820~YAK3+100/L=280m

2#工作井  

变电所

2*10kV电源进线

2x1000kVA

左线：ZAK2+820~ZAK3+100/L=280m

高压电缆

路灯变

型号

符号

安装位置桩号

压器

及编号

备注

WDZB1N-YJY22-10kV-3*120

SCH15-10/0.4KV SCH15-10/0.4KV

K1+530K2+760

-1000kVA-1250kVA

配电所 2#1#

位于管理用房 位于南侧工作井附近

接引市政电源

变电所

府东路过江通道  

右线：YAK0+860~YAK2+820/L=1960m

左线：ZAK0+860~ZAK2+820/L=1960m

管理用房

变电所

2x1250kVA

府东路过江通道  

右线：YAK0+335~YAK0+860/L=525m

左线：ZAK0+335~ZAK0+860/L=525m

WDZB1N-YJY22-10kV-3*120

WDZB1N-YJY23-10kV-3*150

接引市政电源

WDZB1N-YJY23-10kV-3*150

2*10kV电源进线
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负荷计算表

说明：

    各单元安装容量分述如下：

、隧道北侧变电所设备安装容量总计

、隧道南侧变电所设备安装容量总计 。

北侧变电所负荷计算表（非消防模式） 北侧变电所负荷计算表(消防模式) 南侧变电所负荷计算表（非消防模式） 南侧变电所负荷计算表(消防模式)

AutoCAD SHX Text
    1、隧道北侧变电所设备安装容量总计2407kW. 2407kW. .     2、隧道南侧变电所设备安装容量总计1941kW。 1941kW。 
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1#变电所高压系统图

10kV

TMY-100×10

主

接

线

图

回路容量（kVA）

回路名称

零序电流互感器

避雷器/带电显示器

接地开关 EK6

电压互感器

熔断器

电流互感器

断路器   E-VAC

隔离二

高压开关柜外型尺寸（宽×深×高）

高压开关柜型号

高压开关柜编号

3/

供电部门设置

1A

供电部门设置

2

3

2

800×1500×2300

PIX

总进线二

/1

3

1

800/5A

1250A-31.5kA

800×1500×2300

电源计量二

3/

310/0.1kV

800×1500×2300

G16 G15

主

要

设

备

回路容量（kVA）

回路名称

零序电流互感器

避雷器/带电显示器

接地开关 EK6

电压互感器

熔断器

电流互感器

断路器   E-VAC

隔离一

高压开关柜外型尺寸（宽×深×高）

高压开关柜型号

高压开关柜编号

3/

供电部门设置

1A

供电部门设置

2

3

2

800×1500×2300

G1

总进线一

/1

3

1

800/5A

1250A-31.5kA

G2

800×1500×2300

电源计量一

3/

310/0.1kV

800×1500×2300

G3

主

要

设

备

G14

回路计算电流（A）

回路计算电流（A）

10kV

TMY-100×10

1250

1#变电所

800×1500×2300

G12

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

1#变电所

G5

800×1500×2300

G6

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

Wh Wh

1250

72.2

G11

～10kV

72.2

电缆型号规格

电缆型号规格

WDZB1N-YJY22-10kV-3×120

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

82.6

1430

82.6

1430

100/5A 100/5A

100/5A

PIX PIX PIX PIX

PIX PIX PIX PIX PIX

FY

FYFY

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

G4

PIX

800×1500×2300

PT及过电压抑制

3/

310/0.1kV

G13

PIX

800×1500×2300

PT及过电压抑制

3/

310/0.1kV

(过电压保护器）

(过电压保护器）

备用

100/5A

左线箱变1

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

G7

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

Wh

G10

100/5A

PIX

PIX

FY

FY

备用

100/5A

右线箱变1

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

G8

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

Wh

G9

100/5A

PIX

PIX

FY

FY

备用

100/5A

备用

400

23.1

WDZB1N-YJY22-10kV-3×95

400

23.1

WDZB1N-YJY22-10kV-3×95

400

23.1

WDZB1N-YJY22-10kV-3×95

400

23.1

WDZB1N-YJY22-10kV-3×95
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-07

2#变电所高压系统图

10kV

TMY-100×10

主

接

线

图

回路容量（kVA）

回路名称

零序电流互感器

避雷器/带电显示器

接地开关 EK6

电压互感器

熔断器

电流互感器

断路器   E-VAC

隔离二

高压开关柜外型尺寸（宽×深×高）

高压开关柜型号

高压开关柜编号

3/

供电部门设置

1A

供电部门设置

2

3

2

800×1500×2300

PIX

总进线二

/1

3

1

800/5A

1250A-31.5kA

800×1500×2300

电源计量二

3/

310/0.1kV

800×1500×2300

G12 G11

主

要

设

备

回路容量（kVA）

回路名称

零序电流互感器

避雷器/带电显示器

接地开关 EK6

电压互感器

熔断器

电流互感器

断路器   E-VAC

隔离一

高压开关柜外型尺寸（宽×深×高）

高压开关柜型号

高压开关柜编号

3/

供电部门设置

1A

供电部门设置

2

3

2

800×1500×2300

G1

总进线一

/1

3

1

800/5A

1250A-31.5kA

G2

800×1500×2300

电源计量一

3/

310/0.1kV

800×1500×2300

G3

主

要

设

备

G10

回路计算电流（A）

回路计算电流（A）

10kV

TMY-100×10

1000

2#变电所

800×1500×2300

G8

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

I

t
I JD

Wh

A A A

I

t
I

A A A

JD

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

2#变电所

G5

800×1500×2300

G6

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

800×1500×2300

1

3/1

1

100/5A

630A-25kA

2

1

Wh Wh

1000

57.8

G7

～10kV

57.8

电缆型号规格

电缆型号规格

WDZB1N-YJY22-10kV-3×120

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

82.6

1430

82.6

1430

100/5A 100/5A

100/5A

PIX PIX PIX PIX

PIX PIX PIX PIX PIX

FY

FYFY

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

WDZB1N-YJY22-10kV-3×150

G4

PIX

800×1500×2300

PT及过电压抑制

3/

310/0.1kV

G9

PIX

800×1500×2300

PT及过电压抑制

3/

310/0.1kV

(过电压保护器）

(过电压保护器）

备用

100/5A

备用
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-08

隧道1#工作井变电所低压配电系统图1

1#进线无功补偿1#进线

低压柜

2200X1000X1000

1#无功补偿柜

1-1D2

智能仪表

D,yn11 IP3X Uk=6%

1T

1-1D1

1#进线柜

2200X1000X1000

低压柜

下进线

1000kVA(变压器容量)

SCH15-1250kVA 10±2X2.5%/0.4kV

72E 72E

机械冷却

PE:热镀锌扁钢50*5

PE:热镀锌扁钢-50*5

0.4kV I段母线
TMY-4（100*8）低压侧出线：

SCB

智能仪表

SCB
A B C

=0 =0

QP470C

CTU

智能仪表

三相四线封闭式母线桥

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.2s

ATMT 08 N1

MIC5.0A

3x（2500/5）

1

COM

母联

低压柜

2200X1000X1000

母联柜

1-1D3

72E

GL MC-T/1600A-4NF

架空接至2D8柜

1QL
2QL（ATMT）

COM+MN+OF（延时5s）

1

7x（2500/5）

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.4s;Ir3=10~15In

MIC5.0A

ATMT 10 N1

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

接2D4号开关柜

浪涌保护器接线如下：

BV,16mm
BV,25mm

iPRD1-20r 3P 320V
iSCB1-L2(100kA)/4P

2
2

说明：

      1、变电所要求引来二路10kV独立电

源，10kV单母线分段接线，中间不设母联，

双路电源常供。

       2、 变压器外壳应设置采用电子闭

锁，防止高压带电时误入变压器内部。

      3、 低压总进线开关1QL、2QL与母

联开关3QL之间采用电气联锁+逻辑互锁，

配手/自动RC控制器，可远程遥控。

      4、低压保护装置：低压主进、联络

断路器及各出线断路器均设过载长延时、

短路短延时、瞬时保护。图中各符号表示：

           In:脱扣器额定电流；

           Ir1：长延时整定电流值；

           Ir2：短延时整定电流值；

           Ir3:瞬时整定电流值

      5、变电所总进线断路器设置三段保

护装置和失压脱扣（延时5s），以满足用户

内部故障不影响上级系统供电的要求，保

护整定值及时限待取得供电部门相关数据

及要求后确定。

      6、本图兼做订货图，须经供电部门

审批同意后方可实施。

400kvar(电容器容量)

3x（2500/5）

400kvar-480-7-1

INFD 500A-4P4F F

AutoCAD SHX Text
S
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-09

隧道1#工作井变电所低压配电系统图2

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D4

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

左线射流风机配电箱1(主)

2*22kW

AT-LFJ1

1

MX+OF

1

AT-LFJ2

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

4M4M4M4M4M

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

左线射流风机配电箱2(主)

3*22kW

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

3*150+2*70

775m

3*185+2*95

WD-RTTYZ-

625m

WD-RTTYZ-

1

4M

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

4M

8

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

左线射流风机配电箱3(主)

2*22kW

AT-LFJ3 AT-LFJ4

左线射流风机配电箱4(主)

2*22kW

AT-AFJ

A匝道射流风机配电箱(主)

2*22kW

3*70+2*35

475m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

510m

WD-RTTYZ-

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

630m

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-LFJ5

左线射流风机配电箱5(主)

2*22kW

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

710m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-10

隧道1#工作井变电所低压配电系统图3

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D5

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

1

4*185+1*95

WD-RTTYZ-

50m

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

应急疏散总电源（主）

35kW

ALEZ-1

50m

1

MX+OF

MIC2.3

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

隧道照明总箱2(主)

4M4M4M4M4M4M

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

监控负荷1（主）

120kW

AT-MON1

1

MX+OF

4*25+1*16

WD-RTTYZ-

18kW

ALZ-1-2

50m

5*16

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

MX+OF

1

WDZB1-YJY23-

4M

9

非消防

隧道加强照明总箱(主)

30kW

ALJZ-1

50m

4*25+1*16

WDZB1-YJY23-

非消防

隧道照明总箱1(主)

108kW

ALZ-1-1

50m

4*185+1*95

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机1（主）

160kW

AT-PYB1

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机2（主）

160kW

AT-PYB2

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-11

隧道1#工作井变电所低压配电系统图4

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D6

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M

直流屏（备）

ZLP

50.0kW

4

4M4M

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

4M

9

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

右线射流风机配电箱1(主)

2*22kW

AT-RFJ1

1

MX+OF

1

AT-RFJ2

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

右线射流风机配电箱2(主)

3*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

右线射流风机配电箱3(主)

2*22kW

AT-RFJ3 AT-RFJ4

右线射流风机配电箱4(主)

2*22kW

AT-BFJ

B匝道射流风机配电箱(主)

2*22kW

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

790m

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-RFJ5

右线射流风机配电箱5(主)

2*22kW

3*150+2*70

775m

3*185+2*95

WD-RTTYZ-

625m

WD-RTTYZ-

3*70+2*35

475m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

510m

WD-RTTYZ-

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

710m
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-12

隧道1#工作井变电所低压配电系统图5

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D7

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

I

8

4M4M4M4M

4

4M4M

A匝道雨水泵1（主）

42kW

AT-AYSB1

657m

3*120+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

4M

9

主线雨水泵1-1(主)

42kW

AT-YSB11

3*185+2*95

916m

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

主线雨水泵1-2(主)

37kW

AT-YSB12

1

MX+OF

3*150+2*70

916m

WDZB1-YJY23-

主线雨水泵1-3(主)

AT-YSB13

3*150+2*70

916m

WDZB1-YJY23-

非消防 非消防 非消防

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

37kW

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

主线雨水泵1-4(主)

AT-YSB14

3*150+2*70

916m

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

37kW

1

MX+OF

A匝道雨水泵2（主）

37kW

AT-AYSB2

657m

3*120+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

A匝道雨水泵3（主）

37kW

AT-AYSB3

657m

3*120+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-13

隧道1#工作井变电所低压配电系统图6

5*16

WD-RTTYZ-

50m

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

EPS（主）

10kW

1EPS

1

MX+OF

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D8

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

8

4M4M4M4M

4

4M4M

B匝道雨水泵1-1（主）

42kW

AT-BYSB11

898m

3*150+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

4M

9

B匝道雨水泵1-2（主）

37kW

AT-BYSB12

898m

3*150+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

B匝道雨水泵1-3（主）

37kW

AT-BYSB13

898m

3*150+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

1

4*50+1*25

WD-RTTYZ-

30m

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

监控负荷2（主）

55kW

AT-MON2

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-14

隧道1#工作井变电所低压配电系统图7

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D7

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

管理用房消防风机配电箱(主)

36kW

1AT-XFFJ 

70m

1

MX+OF

4M4M4M4M4M4M

4x50+1x25 

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

管理用房消防动力配电箱(主)

10kW

1AT-XFDL 

75m

1

MX+OF

5*16

WD-RTTYZ-

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

北设备房消防风机配电箱1(主)

42kW

1AT-XFFJ1

500m

4x95+1x50 

WD-RTTYZ-

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

北设备房消防风机配电箱2(主)

42kW

1AT-XFFJ2

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

30A  

3x（40/5）

1

管理用房废水泵配电箱(主)

11kW

1AT-FSB 

150m

1

MX+OF

5*16

WD-RTTYZ-

4M

9

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

北设备房消防动力配电箱(主)

10kW

1AT-XFDL-SB 

500m

1

MX+OF

4*35+1*16

WD-RTTYZ-

500m

4x95+1x50 

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

30A  

3x（40/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-15

隧道1#工作井变电所低压配电系统图8

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D8

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

MIC2.2

NSX250N

200A  

3x（250/5）

1

照明总配电箱 

75kW

1AL-ZMZ 

75m

1

MX+OF

4M4M4M4M6M6M

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

1

MX+OF

4x95+1x50 

WDZB1-YJY23-

3*250+2*120]

2*[WD-RTTYZ-

90m

MIC2.3

NSX630N

500A  

3x（600/5）

1

消防泡沫喷雾泵配电箱（主）

202kW

1AT1-XFPMB 

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

消火栓泵配电箱 (主)

45kW

1AT1-XFSB 

90m

1

MX+OF

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX630N

500A  

3x（600/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

管理用房三级小动力配电箱 

15kW

1AP-XDL3

125m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

北设备房三级小动力配电箱 

15kW

1AP-XDL3-SB 

145m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX250N

200A  

3x（250/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-16

隧道1#工作井变电所低压配电系统图9

TMY-4（100*8）低压侧出线：

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

2#进线

智能仪表

D,yn11 IP3XUk=6%

2T

1-2D2

2#进线柜

2200X1000X1000

低压柜

下进线

SCH15-1250kVA 10±2X2.5%/0.4kV

72E

机械冷却

PE:热镀锌扁钢50*5

PE:热镀锌扁钢-50*5

0.4kV II段母线

SCB

1QL

2#进线无功补偿

低压柜

2200X1000X1000

2#无功补偿柜

1-2D1

72E

智能仪表

SCB
A B C

=0 =0

QP470C

CTU

400kvar(电容器容量)

3x（2500/5）

300kvar-480-7-1

INFD 500A-4P4F F

浪涌保护器接线如下：

BV,16mm
BV,25mm

iPRD1-20r 3P 320V
iSCB1-L2(100kA)/4P

2
2说明：

      1、变电所要求引来二路10kV独立电

源，10kV单母线分段接线，中间不设母联，

双路电源常供。

       2、 变压器外壳应设置采用电子闭

锁，防止高压带电时误入变压器内部。

      3、 低压总进线开关1QL、2QL与母

联开关3QL之间采用电气联锁+逻辑互锁，

配手/自动RC控制器，可远程遥控。

      4、低压保护装置：低压主进、联络

断路器及各出线断路器均设过载长延时、

短路短延时、瞬时保护。图中各符号表示：

           In:脱扣器额定电流；

           Ir1：长延时整定电流值；

           Ir2：短延时整定电流值；

           Ir3:瞬时整定电流值

      5、变电所总进线断路器设置三段保

护装置和失压脱扣（延时5s），以满足用户

内部故障不影响上级系统供电的要求，保

护整定值及时限待取得供电部门相关数据

及要求后确定。

      6、本图兼做订货图，须经供电部门

审批同意后方可实施。

800kVA(变压器容量)

COM+MN+OF（延时5s）

1

7x（2500/5）

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.4s;Ir3=10~15In

MIC5.0A

ATMT 10 N1

AutoCAD SHX Text
S
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-17

隧道1#工作井变电所低压配电系统图10

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D3

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6

4M

7

A

I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

1

MX+OF

直流屏(主)

ZLP

20.0kW

50m

4M

WD-RTTYZ-

5*16

9

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

1

MX+OF

4M

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

左线射流风机配电箱1(备)

2*22kW

AT-LFJ1

1

MX+OF

1

AT-LFJ2

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

左线射流风机配电箱2(备)

3*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

左线射流风机配电箱3(备)

2*22kW

AT-LFJ3 AT-LFJ4

左线射流风机配电箱4(备)

2*22kW

AT-AFJ

A匝道射流风机配电箱(备)

2*22kW

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

630m

4M4M

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-LFJ5

左线射流风机配电箱5(备)

2*22kW

3*150+2*70

775m

3*185+2*95

WD-RTTYZ-

625m

WD-RTTYZ-

3*70+2*35

475m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

510m

WD-RTTYZ-

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

710m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-18

隧道1#工作井变电所低压配电系统图10

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D4

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

4M4M4M4M4M4M 4M

9

1

4*185+1*95

WD-RTTYZ-

50m

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

应急疏散总电源（备）

35kW

ALEZ-1

50m

1

MX+OF

MIC2.3

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

隧道照明总箱2(备)

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

监控负荷1（备）

120kW

AT-MON1

1

MX+OF

4*25+1*16

WD-RTTYZ-

18kW

ALZ-1-2

50m

5*16

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

MX+OF

1

WDZB1-YJY23-

非消防

隧道加强照明总箱(备)

ALJZ-1

隧道照明总箱1(备)

108kW

ALZ-1-1

50m

4*185+1*95

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机1（备）

160kW

AT-PYB1

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机2（备）

160kW

AT-PYB2

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

30kW

50m

4*25+1*16

WDZB1-YJY23-

非消防



通
 
 
 
 
 
风

监
 
 
 
 
 
控

供
电
与
照
明

会
 
签

专
 
业

结
 
 
 
 
构

建
 
 
 
 
筑

线
 
 
 
 
路

给
排
水
与
消
防

01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-19

隧道1#工作井变电所低压配电系统图11

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D5

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6

4M

7

A

I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M4M 4M4M

雨水泵1-1（备）

169kW

AT-YSB11

290m

3*240+2*120

2*WDZB1-YJY23-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

非消防

9

4M

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

右线射流风机配电箱1(备)

2*22kW

AT-RFJ1

1

MX+OF

1

AT-RFJ2

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

右线射流风机配电箱2(备)

2*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

右线射流风机配电箱3(备)

2*22kW

AT-RFJ3 AT-RFJ4

右线射流风机配电箱4(备)

2*22kW

AT-BFJ

B匝道射流风机配电箱(备)

2*22kW

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

790m

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-RFJ5

右线射流风机配电箱5(备)

2*22kW

3*150+2*70

775m

3*185+2*95

WD-RTTYZ-

625m

WD-RTTYZ-

3*70+2*35

475m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

510m

WD-RTTYZ-

3*120+2*70

WD-RTTYZ-

710m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-20

隧道1#工作井变电所低压配电系统图12

左线隧道检修箱电源

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

D-LJX6~14

15kW

WDZB1-YJY23-

4*120+1*70

1300m

1

MX+OF

非消防

左线隧道检修箱电源

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

D-LJX1~5

15kW

WDZB1-YJY23-

4*70+1*35

925m

1

MX+OF

非消防

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D6

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

I

8

4M 4M

1

MIC2.2

NSX250N

200A  

3x（250/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（20/5）

1

1

MX+OF

廊道排风机配电箱

5kW

9

4M

MIC2.2

16A  

1

MX+OF

1

NSX100N

3x（20/5）

4M 4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

AP-LDPF1

5*16

125m

WDZB1-YJY23-

右线隧道检修箱电源

D-RJX6~14

15kW

WDZB1-YJY23-

4*120+1*70

1300m

非消防

右线隧道检修箱电源

D-RJX1~5

15kW

WDZB1-YJY23-

4*70+1*35

925m

非消防
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-21

隧道1#工作井变电所低压配电系统图13

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D7

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

I

8

4M4M4M4M

4

4M4M

A匝道雨水泵1（备）

42kW

AT-AYSB1

657m

3*185+2*95

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

4M

9

备线雨水泵1-1(备)

42kW

AT-YSB11

3*240+2*120

916m

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

备线雨水泵1-2(备)

37kW

AT-YSB12

1

MX+OF

3*240+2*120

916m

WDZB1-YJY23-

备线雨水泵1-3(备)

AT-YSB13

3*240+2*120

916m

WDZB1-YJY23-

非消防 非消防 非消防

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

37kW

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

备线雨水泵1-4(备)

AT-YSB14

3*240+2*120

916m

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

37kW

1

MX+OF

A匝道雨水泵2（备）

37kW

AT-AYSB2

657m

3*150+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

A匝道雨水泵3（备）

37kW

AT-AYSB3

657m

3*150+2*70

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-22

隧道1#工作井变电所低压配电系统图14

5*16

WD-RTTYZ-

50m

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

EPS（备）

10kW

1EPS

1

MX+OF

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D8

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

8

4M4M4M4M

4

4M4M

B匝道雨水泵1-1（备）

42kW

AT-BYSB11

898m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

4M

9

B匝道雨水泵1-2（备）

37kW

AT-BYSB12

898m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

B匝道雨水泵1-3（备）

37kW

AT-BYSB13

898m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

非消防

1

4*50+1*25

WD-RTTYZ-

30m

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

监控负荷2（备）

55kW

AT-MON2

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

400A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-23

隧道1#工作井变电所低压配电系统图15

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D7

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M4M4M 4M

9

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

管理用房消防风机配电箱(备)

36kW

1AT-XFFJ 

70m

1

MX+OF

4x50+1x25 

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

管理用房消防动力配电箱(备)

10kW

1AT-XFDL 

75m

1

MX+OF

5*16

WD-RTTYZ-

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

北设备房消防风机配电箱1(备)

42kW

1AT-XFFJ1

500m

4x95+1x50 

WD-RTTYZ-

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

北设备房消防风机配电箱2(备)

42kW

1AT-XFFJ2

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

30A  

3x（40/5）

1

管理用房废水泵配电箱(备)

11kW

1AT-FSB 

150m

1

MX+OF

5*16

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

北设备房消防动力配电箱(备)

10kW

1AT-XFDL-SB 

500m

1

MX+OF

4*35+1*16

WD-RTTYZ-

500m

4x95+1x50 

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

30A  

3x（40/5）

1

1

MX+OF
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-24

隧道1#工作井变电所低压配电系统图16

1

MIC2.2

NSX400N

300A  

3x（350/5）

1

MX+OF

空调动力配电箱 

125kW

1AP-VRVW 

155m

4x150+1x70 

WDZB1-YJY23-

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-2D8

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

4M4M4M4M6M6M

3*250+2*120]

2*[WD-RTTYZ-

100m

MIC2.3

NSX630N

500A  

3x（600/5）

1

消防泡沫喷雾泵配电箱（备）

202kW

1AT1-XFPMB 

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

消火栓泵配电箱 (备)

45kW

1AT1-XFSB 

100m

1

MX+OF

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX630N

500A  

3x（600/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

63A  

3x（75/5）

1

管理用房二级动力配电箱 

25kW

1AP-XDL 

75m

1

MX+OF

5x16 

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

北设备房二级动力配电箱 

35kW

1AP-XDL-SB 

500m

1

MX+OF

4x25+1x16 

WDZB1-YJY23-

1

MIC2.2

NSX400N

300A  

3x（350/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-25

隧道2#工作井变电所低压配电系统图1

1#进线无功补偿1#进线

低压柜

2200X1000X1000

1#无功补偿柜

1-1D2

智能仪表

D,yn11 IP3X Uk=6%

1T

1-1D1

1#进线柜

2200X1000X1000

低压柜

下进线

1250kVA(变压器容量)

SCH15-1250kVA 10±2X2.5%/0.4kV

72E 72E

机械冷却

PE:热镀锌扁钢50*5

PE:热镀锌扁钢-50*5

0.4kV I段母线
TMY-4（100*8）低压侧出线：

SCB

智能仪表

SCB
A B C

=0 =0

QP470C

CTU

智能仪表

三相四线封闭式母线桥

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.2s

ATMT 08 N1

MIC5.0A

3x（2500/5）

1

COM

母联

低压柜

2200X1000X1000

母联柜

1-1D3

72E

GL MC-T/1250A-4NF

架空接至2D8柜

1QL
2QL（ATMT）

COM+MN+OF（延时5s）

1

7x（2500/5）

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.4s;Ir3=10~15In

MIC5.0A

ATMT 10 N1

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

接2D4号开关柜

浪涌保护器接线如下：

BV,16mm
BV,25mm

iPRD1-20r 3P 320V
iSCB1-L2(100kA)/4P

2
2

说明：

      1、变电所要求引来二路10kV独立电

源，10kV单母线分段接线，中间不设母联，

双路电源常供。

       2、 变压器外壳应设置采用电子闭

锁，防止高压带电时误入变压器内部。

      3、 低压总进线开关1QL、2QL与母

联开关3QL之间采用电气联锁+逻辑互锁，

配手/自动RC控制器，可远程遥控。

      4、低压保护装置：低压主进、联络

断路器及各出线断路器均设过载长延时、

短路短延时、瞬时保护。图中各符号表示：

           In:脱扣器额定电流；

           Ir1：长延时整定电流值；

           Ir2：短延时整定电流值；

           Ir3:瞬时整定电流值

      5、变电所总进线断路器设置三段保

护装置和失压脱扣（延时5s），以满足用户

内部故障不影响上级系统供电的要求，保

护整定值及时限待取得供电部门相关数据

及要求后确定。

      6、本图兼做订货图，须经供电部门

审批同意后方可实施。

400kvar(电容器容量)

3x（2500/5）

400kvar-480-7-1

INFD 500A-4P4F F

AutoCAD SHX Text
S
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01 01

图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-26

隧道2#工作井变电所低压配电系统图2

6M

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-1D4

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

1

MX+OF

6M

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

左线射流风机配电箱8(主)

2*22kW

AT-LFJ10

1

MX+OF

1

AT-LFJ9

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

左线射流风机配电箱7(主)

3*22kW

3*50+2*25

185m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

150m

WD-RTTYZ-

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

左线射流风机配电箱6(主)

2*22kW

AT-LFJ8 AT-LFJ7

2*22kW

AT-CFJ

C匝道射流风机配电箱(主)

2*22kW

3*50+2*25

350m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

550m

WD-RTTYZ-

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

310m

4M

9

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-LFJ6

2*22kW

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

750m

左线射流风机配电箱9(主)左线射流风机配电箱10(主)
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-27

隧道2#工作井变电所低压配电系统图3

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-1D5

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

1

4*50+1*25

WD-RTTYZ-

30m

应急疏散总电源（主）

4M4M4M4M4M

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

监控负荷2（主）

55kW

AT-MON2

1

MX+OF

直流屏（主）

ZLP

隧道照明总箱2(主)

4M

9

4M

1

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

MX+OF

左线废水泵房小动力

AP-LFSB2

3kW

370m

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

隧道加强照明总箱(主)隧道照明总箱1(主)

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

35kW

ALEZ-2

50m

1

MX+OF

MIC2.3

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

4*25+1*16

WD-RTTYZ-

18kW

ALZ-2-2

50m

5*16

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

MX+OF

1

WDZB1-YJY23-

非消防

ALJZ-2

92kW

ALZ-2-1

50m

4*150+1*70

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

1

MX+OF

50.0kW

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

30kW

50m

4*25+1*16

WDZB1-YJY23-

非消防
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-28

隧道2#工作井变电所低压配电系统图4

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

1-1D6

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

4M

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8 9

4M4M4M4M4M4M

11

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

右线射流风机配电箱10(主)

2*22kW

AT-RFJ10

1

MX+OF

1

AT-RFJ9

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

右线射流风机配电箱9(主)

3*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

右线射流风机配电箱8(主)

2*22kW

AT-RFJ8 AT-RFJ7

右线射流风机配电箱7(主)

2*22kW

AT-DFJ

D匝道射流风机配电箱(主)

2*22kW

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

270m

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-RFJ6

右线射流风机配电箱6(主)

2*22kW

3*50+2*25

185m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

150m

WD-RTTYZ-

3*50+2*25

350m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

550m

WD-RTTYZ-

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

750m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-29

隧道1#工作井变电所低压配电系统图5

5*16

WD-RTTYZ-

70m

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

EPS（主）

10kW

2EPS

1

MX+OF

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-1D7

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

I

8

4M4M4M4M

4

4M4M 4M

9

主线雨水泵2-1(主)

95kW

AT-YSB21

3*150+2*70

371m

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

主线雨水泵2-2(主)

90kW

AT-YSB22

1

MX+OF

3*150+2*70

371m

WDZB1-YJY23-

非消防 非消防

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

D匝道雨水泵（主）

116kW

AT-DYSB

390m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.3

NSX400N

300A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

非消防

C匝道雨水泵（主）

116kW

AT-CYSB

390m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.3

NSX400N

300A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

非消防

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机1（主）

160kW

AT-PYN1

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机2（主）

160kW

AT-PYN2

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-30

隧道1#工作井变电所低压配电系统图6

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-1D8

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

地下一层消防风机配电箱(主)

45kW

2AT1-XFFJ 

70m

1

MX+OF

4M4M4M4M4M4M

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

地下一层消防动力配电箱(主)

10kW

2AT1-XFDL 

500m

1

MX+OF

4*35+1*16

WD-RTTYZ-

地下三层消防风机配电箱1(主)

45kW

2AT3-XFFJ1

地下三层消防风机配电箱2(主)

45kW

2AT3-XFFJ2

4M

9

MIC2.2

NSX100N

30A  

3x（40/5）

1

地上一层二级动力配电箱 

10kW

2AP-XDL 

45m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

130m

1

MX+OF

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

145m

1

MX+OF

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

地下一层二级动力配电箱 

35kW

2AP1-XDL 

125m

1

MX+OF

4*50+1*25

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

地下三层二级动力配电箱 

35kW

2AP3-XDL 

125m

1

MX+OF

4*50+1*25

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

工作井正常照明总配电箱 

32kW

2AL-ZMZ 

75m

1

MX+OF

4*35+1*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-31

隧道2#工作井变电所低压配电系统图7

TMY-4（100*8）低压侧出线：

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

2#进线

智能仪表

D,yn11 IP3XUk=6%

2T

1-2D2

2#进线柜

2200X1000X1000

低压柜

下进线

SCH15-1250kVA 10±2X2.5%/0.4kV

72E

机械冷却

PE:热镀锌扁钢50*5

PE:热镀锌扁钢-50*5

0.4kV II段母线

SCB

1QL

2#进线无功补偿

低压柜

2200X1000X1000

2#无功补偿柜

1-2D1

72E

智能仪表

SCB
A B C

=0 =0

QP470C

CTU

400kvar(电容器容量)

3x（2500/5）

400kvar-480-7-1

INFD 500A-4P4F F

浪涌保护器接线如下：

BV,16mm
BV,25mm

iPRD1-20r 3P 320V
iSCB1-L2(100kA)/4P

2
2

说明：

      1、变电所要求引来二路10kV独立电

源，10kV单母线分段接线，中间不设母联，

双路电源常供。

       2、 变压器外壳应设置采用电子闭

锁，防止高压带电时误入变压器内部。

      3、 低压总进线开关1QL、2QL与母

联开关3QL之间采用电气联锁+逻辑互锁，

配手/自动RC控制器，可远程遥控。

      4、低压保护装置：低压主进、联络

断路器及各出线断路器均设过载长延时、

短路短延时、瞬时保护。图中各符号表示：

           In:脱扣器额定电流；

           Ir1：长延时整定电流值；

           Ir2：短延时整定电流值；

           Ir3:瞬时整定电流值

      5、变电所总进线断路器设置三段保

护装置和失压脱扣（延时5s），以满足用户

内部故障不影响上级系统供电的要求，保

护整定值及时限待取得供电部门相关数据

及要求后确定。

      6、本图兼做订货图，须经供电部门

审批同意后方可实施。

1250kVA(变压器容量)

COM+MN+OF（延时5s）

1

7x（2500/5）

Ir1=0.8In;Ir2=6In,0.4s;Ir3=10~15In

MIC5.0A

ATMT 10 N1

AutoCAD SHX Text
S



FDLSD-C-GZ-32

隧道2#工作井变电所低压配电系统图8

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-2D3

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6

4M

7

4M

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8 9

4M4M4M4M4M4M 4M

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

左线射流风机配电箱10(备)

2*22kW

AT-LFJ10

1

MX+OF

1

AT-LFJ9

MIC2.2

NSX100N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

左线射流风机配电箱9(备)

3*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

左线射流风机配电箱8(备)

2*22kW

AT-LFJ8 AT-LFJ7

左线射流风机配电箱7(备)

2*22kW

AT-CFJ

C匝道射流风机配电箱(备)

2*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-LFJ7

左线射流风机配电箱6(备)

2*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

3*50+2*25

185m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

150m

WD-RTTYZ-

3*50+2*25

350m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

550m

WD-RTTYZ-

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

310m

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

750m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-33

隧道2#工作井变电所低压配电系统图9

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-2D4

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

AA

I

8

4M4M4M4M4M4M 4M

9

1

MIC2.2

NSX100N

16A  

3x（15/5）

1

MX+OF

左线废水泵房小动力

AP-LFSB2

3kW

370m

5*16

WDZB1-YJY23-

1

4*50+1*25

WD-RTTYZ-

30m

应急疏散总电源（备）

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

监控负荷2（备）

55kW

AT-MON2

1

MX+OF

隧道照明总箱2(备)

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

通信预留

50.0kW

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

隧道加强照明总箱(备)隧道照明总箱1(备)

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

35kW

ALEZ-2

50m

1

MX+OF

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

4*25+1*16

WD-RTTYZ-

18kW

ALZ-2-2

50m

5*16

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

MX+OF

1

WDZB1-YJY23-

非消防

ALJZ-2

92kW

ALZ-2-1

50m

4*150+1*70

WDZB1-YJY23-

非消防

MIC2.2

NSX100N

63A  

3x（75/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX100N

80A  

3x（100/5）

1

1

MX+OF

30kW

50m

4*25+1*16

WDZB1-YJY23-

非消防
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-34

隧道2#工作井变电所低压配电系统图10

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-2D5

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6 7

A

I I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M 4M4M4M4M

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（125/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX100N

50A  

3x（75/5）

1

1

MX+OF

9

4M

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

右线射流风机配电箱10(备)

2*22kW

AT-RFJ10

1

MX+OF

1

AT-RFJ9

MIC2.2

NSX160N

100A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

右线射流风机配电箱9(备)

3*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

右线射流风机配电箱8(备)

2*22kW

AT-RFJ8 AT-RFJ7

右线射流风机配电箱7(备)

2*22kW

AT-DFJ

D匝道射流风机配电箱(备)

2*22kW

1

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

AT-RFJ6

右线射流风机配电箱6(备)

2*22kW

3*50+2*25

WD-RTTYZ-

270m

3*50+2*25

185m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

150m

WD-RTTYZ-

3*50+2*25

350m

3*95+2*50

WD-RTTYZ-

550m

WD-RTTYZ-

3*150+2*70

WD-RTTYZ-

750m
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-35

隧道2#工作井变电所低压配电系统图11

直流屏(备)

ZLP

左线隧道检修箱电源

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

D-LJX24~28

15kW

1

MX+OF

左线隧道检修箱电源

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

D-LJX15~23

15kW

1

MX+OF

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-2D6

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

A

I

A

I

8

4M 4M

9

4M

MIC2.2

16A  

1

MX+OF

1

NSX100N

3x（20/5）

4M 4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

4M

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF

4M 4M

11

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

MIC2.2

NSX200N

160A  

3x（200/5）

1

MX+OF

1

MIC2.2

NSX250N

200A  

3x（250/5）

1

MX+OF

50.0kW

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

WD-RTTYZ-

4*50+1*25

50m

WDZB1-YJY23-

4*120+1*70

1000m

非消防

WDZB1-YJY23-

4*70+1*35

625m

非消防

右线隧道检修箱电源

D-RJX24~28

15kW

右线隧道检修箱电源

D-RJX15~23

15kW

WDZB1-YJY23-

4*120+1*70

1000m

非消防

WDZB1-YJY23-

4*70+1*35

625m

非消防
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图号

第     张 共     张

工程名称

图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-36

隧道2#工作井变电所低压配电系统图12

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-2D7

1 2 3

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

I

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I I

A

I

A

I

8

4M4M4M4M

4

4M4M 4M

9

备线雨水泵1-1(备)

95kW

AT-YSB11

3*150+2*70

371m

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

备线雨水泵1-2(备)

90kW

AT-YSB12

1

MX+OF

3*150+2*70

371m

WDZB1-YJY23-

非消防 非消防

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

D匝道雨水泵（备）

116kW

AT-DYSB

390m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.3

NSX400N

300A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

非消防

C匝道雨水泵（备）

116kW

AT-CYSB

390m

3*240+2*120

WDZB1-YJY23-

MIC2.3

NSX400N

300A  

3x（400/5）

1

1

MX+OF

非消防

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

1

MX+OF

5*16

WD-RTTYZ-

70m

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

EPS（备）

10kW

2EPS

1

MX+OF

MIC2.2

NSX400N

250A  

3x（300/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机1（备）

160kW

AT-PYN1

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF

隧道大功率风机2（备）

160kW

AT-PYN2

150m

3*185+2*95

2*WD-RTTYZ-

MIC2.3

NSX400N

400A  

3x（500/5）

1

1

MX+OF
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温州市府东路过江通道工程
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系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
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崔优凯
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隧道1#工作井变电所低压配电系统图13

动力馈线柜

2200X1000X1000

低压柜

2-1D7

1 2 3 4

A A A A A

ELECON-QP452

附件

电气火灾探测器

断路器

数字表计ELECON-QP201

LMK-0.5

穿芯式剩余电流互感器

备  注

编号

柜型

柜型尺寸：（高X宽X深）

用  途

（mm）

一次接线图

主

电

设

气

备

电流互感器

要

回路编号

设备编号

型号

脱扣器

整定电流

设备名称

馈出

智能仪表

小室高度

电容补偿HPD70-1

设备容量

规格、型号

长度
电缆

LCD2-（）Q5C接触器

A

ZR
-R

VS
P2

*1
.0

屏
蔽

双
绞

线

I

ZR-RVSP2*1.0屏蔽双绞线 至下一监控器

TMY-4x(63x8)低压侧出线：

4M

5 6

4M

7

A

II I

电气火灾监控器

WPFPJ-16-C

I

AA

8

4M4M4M4M4M4M 4M

9

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

地下一层消防风机配电箱(备)

45kW

2AT1-XFFJ 

70m

1

MX+OF

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX100N

25A  

3x（30/5）

1

地下一层消防动力配电箱(备)

10kW

2AT1-XFDL 

500m

1

MX+OF

4*35+1*16

WD-RTTYZ-

地下三层消防风机配电箱1(备)

45kW

2AT3-XFFJ1

地下三层消防风机配电箱2(备)

45kW

2AT3-XFFJ2

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

130m

1

MX+OF

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

145m

1

MX+OF

4*70+1*35

WD-RTTYZ-

空调动力配电箱 

45kW

2AP-VRVW 

MIC2.2

NSX160N

125A  

3x（150/5）

1

75m

1

MX+OF

4*70+1*35

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

地上一层三级小动力配电箱 

15kW

2AP-XDL3 

75m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

地下一层三级小动力配电箱 

15kW

2AP1-XDL3 

125m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

地下三层三级小动力配电箱 

15kW

2AP2-XDL3 

145m

1

MX+OF

5*16

WDZB1-YJY23-

MIC2.2

NSX100N

40A  

3x（50/5）

1

1

MX+OF
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供电方案示意图

附注:

1.10/0.4kV变配电所设置及供电范围如下表：

序号 变配电所名称 设置位置 变压器容量 接引电源 供电范围

1

2

1# 10/0.4kV变电所 隧道管理中心 2x1250kVA 10kV配电所馈出一、二 管理中心用电负荷、北岸洞口附近的所有用电负荷、匝道洞口～ZK1+300范围内的所有用电负荷。

3

2# 10/0.4kV变电所 2x400kVA 10kV配电所馈出三、四 ZAK1+300～ZAK2+100范围内的所有用电负荷。

4

3# 10/0.4kV变电所 隧道ZK2+800处 2x400kVA 10kV配电所馈出五、六 YAK1+300～YAK2+100范围内的所有用电负荷。

4# 10/0.4kV变电所 2x1000kVA 10kV配电所馈出七、八 南岸洞口附近的所有用电负荷、匝道洞口～ZK2+100范围内的所有用电负荷。南岸洞口雨水泵房

隧道ZK2+800处

供电方案图
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北岸管理楼

1# 10/0.4kV变电所

2x1250kVA

2# 10/0.4kV变电所

2x400kVA

3# 10/0.4kV变电所

2x200kVA

4# 10/0.4kV变电所

2x1000kVA

南岸10kV外电引入点：

北岸10kV外电引入点：

南岸设备房

AutoCAD SHX Text
A匝道接地点

AutoCAD SHX Text
AK0+045

AutoCAD SHX Text
北岸洞门里程

AutoCAD SHX Text
ZAK0+335

AutoCAD SHX Text
南岸盾构井里程

AutoCAD SHX Text
ZAK2+810

AutoCAD SHX Text
南岸洞门里程

AutoCAD SHX Text
ZAK3+100

AutoCAD SHX Text
南岸接地点里程

AutoCAD SHX Text
ZAK3+250

AutoCAD SHX Text
北岸盾构里程

AutoCAD SHX Text
ZAK0+870

AutoCAD SHX Text
北岸接地里程

AutoCAD SHX Text
ZAK0+185
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1#变电所分层系统图1

0.4kV母线

1#变电所
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隧道照明主要材料表1

序号 名称 规格 单位 数量 备注

一、 电力配电装置

1

2

3

DALI智能调光控制系统 回路调光，主要设备配置如下 套 1

1.1 智能照明控制主机柜 内置2台LED控制器、通信口、光纤收发器等 面 1

1.2

亮度仪（洞外） 范围：1~7000cd/m2，输出：4~20mA 套 12 IP65，带RS485通信接口

1.3

亮度仪（洞内） 范围：1~500cd/m2，输出：4~20mA 套 12 IP65，带RS485通信接口

1.4

亮度仪安装支架或立杆 亮度仪供货商按需提供 套 16

1.5

m 5000

1.6

m 10000

1.7

m 4000

1.8

线缆保护管 热镀锌 SC20 m 10000

1.9

配套控制软件及附件 供货商按需提供 m 1

1.10

4

5

6

按实核计

主要工程材料表

智能照明传输柜 内置工业交换机、光端机等 面 1

RS485信号采集线 WDZB1N-RYSP-2*2.5

RS485调光控制线 WDZB1N-RYSP-2*1.5

光纤 单模4芯

1.11

沿监控及通信电缆桥架敷设

7

防火封堵 耐火极限不小于2.0h 吨 2

直流照明配电柜 400V 套 4 隧道加强、正常照明总箱

直流照明配电分箱 400V，IP54、隧道内 个 37 隧道正常照明、加强照明

应急疏散照明总配电柜 个 2 隧道应急疏散照明总箱

应急疏散照明集中电源 个 76IP65、隧道内

8

9

10

DALI总线 m 40001.12

防火卷帘门控制箱 防火卷帘门厂家自带 套 4

防火卷帘门按钮盒 套 8

11

应急疏散照明控制器 个 2

一般照明总箱 套 2 盾构段各通道照明总箱

一般照明分箱 IP54、隧道内 个 36 盾构段各通道照明分箱
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隧道照明主要材料表2

序号 名称 规格 单位 数量 备注

二、 主线管线工程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

热镀锌钢管 SC20 m 40200

14

可绕金属管 CP25 m 20100

15

耐火电缆 WDZB1N-YJY23-5*6 m 42000 应急照明配电分箱进线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*6 m 28000 一般照明分箱进线

热镀锌钢管 SC50 m 200

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*16 m 0 加强照明分箱进线

耐火电线 WDZB1-BYJ-2*4 m 1500 加强照明馈线

耐火电线 WDZB1N-BYJ-2*4 m 46000 应急疏散照明馈线

信号电缆 WDZB1N-RVSP-2*1.5 m 5000 应急疏散照明控制系统

耐火电线 WDZB1N-BYJ-2*4 m 10300 消防标志馈线

照明桥架 300*150 m 7600

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*50 m 1100 加强照明分箱进线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*10 m 3300 加强照明分箱进线

防火照明桥架 200*150 m 7600

矿物绝缘电缆电缆 WD-RTTYZ-4*25+1*16 m 200 应急疏散照明总柜进线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-5*16 m 200 加强照明总箱进线

热镀锌钢管 SC80 m 200

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-4*25+1*16 m 200 一般照明总柜进线

耐火电线 WDZB1-BYJ-3*2.5 m 7000 一般照明馈线

耐火电线 WDZB1-BYJ-2*4 m 37000 连续灯馈线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*10 m 5600 一般照明分箱进线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*16 m 11300 一般照明分箱进线

阻燃电缆 WDZB1-YJY23-2*25 m 6800 一般照明分箱进线
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隧道照明主要材料表3

三、 主线照明工程

1

2

3 专用隧道灯 LED光源50W IP65 400V直流 套 436 隧道主线加强照明

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

消防设备指示标志 LED 3W 个 300

14

15

16

17

紧急电话指示标志 LED 3W 个 60 包含外壳、光源、电源及安装附件

光源调光适配器 个 2700

18

19

20

隧道疏散指示标志 LED 2W 公路标准的大型标志 带米标 个 2320

序号 名称 规格 单位 数量 备注

专用隧道灯 LED光源灯 15W 1m长 带配件 IP65 米 7000 隧道主线一般照明

专用隧道灯 LED光源20W IP65 套 900 各通道一般照明

隧道应急照明灯 LED 6W 个 2320

36V直流

36V直流

无极调光照明控制器 套 2 每个变电所内一套

按实核计C型接线盒 镀彩锌 150*180*100/1.2 个 8000

按实核计接线盒连接器 个 16000

壁装灯 LED 30W 密闭式 套 40 泵房用

包含外壳、光源、电源及安装附件

人车通指示标志 LED 3W 个 20 包含外壳、光源、电源及安装附件

隧道疏散出口标志 LED 3W 个 20 包含外壳、光源、电源及安装附件

人车通轮廓灯 LED光源 IP65 400V直流 套 20 横通道轮廓灯

专用隧道灯 LED光源100W IP65 400V直流 套 100 隧道主线加强照明

专用隧道灯 LED光源200W IP65 400V直流 套 72 隧道主线加强照明

专用隧道灯 LED光源180W IP65 400V直流 套 16 隧道匝道加强照明

逃生滑梯指示标志 LED 3W 个 80 包含外壳、光源、电源及安装附件

U型槽灯具 LED光源100W IP65 400V直流 套 360 U型槽照明

专用隧道灯 LED光源40W IP65 400V直流 套 36 隧道匝道加强照明
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智能照明调光控制系统示意图

说明：

1、隧道照明分三种控制方式：就地手动控制、远程手动控制及智能调光自动控制。其控制优先等级由高至低依次为：就地手动控制－远程手动控制－智能调光控制。

2、就地手动控制方式为安装、检修调试时采用，由照明馈电屏直接开关控制。

3、智能照明调光控制方式由DALI照明调光控制器实现。要求控制器能够实现根据实际交通量及洞外亮度两个输入参量，对照明回路进行亮度智能调光。另外智能照明调光

控制器还需带有能耗监测模块，负责各个照明回路的能耗采集与管理，能够实现能耗数据的本地存储与上传功能，该模块不当独计量，包含在照明控制器内。

4、远程手动控制流程由中控室值班员在照明控制计算机上按照隧道照明方案进行控制：即将照明控制计算机信号下达至变电所现场的照明控制器，实现照明各回路的远程

手动控制。

5、控制电缆的回路数根据每个变电所照明供电回路数确定，同一供电回路上的所有照明灯具采用一路控制电缆，对于部分控制电缆控制距离过大的可适当增加中继设备，

确保调光的可靠性，中继设备不单独计量，视为已经包含在照明控制器内。

6、干线控制电缆采用ZR-RVVP-2*2.5mm ，灯具接线控制电缆采用ZR-RVVP-2*1.5mm 。

7、敷设线路较远时需要增设信号放大器。

控制电缆 2

变电所

隧道内

……
工业以太网交换机

（监控系统设置）

交通量

数据

洞外亮度

数据
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…
…
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DC 400V DC 400V DC 400V DC 400V DC 400V

控制电缆 1

控制电缆 n

……带0-10V调光
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DC 400V
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……
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DC 400V

照明回路n配电电缆(引自直流照明配电总箱）

DC 400V DC 400V DC 400V DC 400V DC 400V

DALI智能

调光控制

器

DALI调光控制系统示意图
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应急疏散控制系统示意图

说明：

1、应急照明控制器（主机）及交换机放置于管理中心变电所内。

疏散照明控制器

主机

64
芯

光
纤

疏散照明

控制器分机

交换机

2、应急照明控制器（分机）及交换机放置于分变电所内。
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交换机

2#工作井

变电所
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隧道加强照明平面布置图1
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5
0

过 渡 段 2   70m   8.8cd/m
2

图例：

LED灯，功率见上方标注.

说明：

    1.灯具采用专用公路LED隧道灯，型号为：

      基本段：15W每盏 LED连续灯

      加强灯：200W、100W、50W、50W LED灯

    2.灯具基本段双侧对称布灯，洞口加强段双侧布灯，安装高度为

      5.4m,灯具安装允许偏差：纵向5cm，横向3cm。

    3.L1、L2长度根据具体隧道长度设置。

图例：

15W/m LED灯带 通长布置

LED灯，功率见上方标注.

加强照明灯
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隧道加强照明平面布置图1
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行车方向
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行车方向

加强段1 10m 48cd/m
2

图例：

LED灯，功率见上方标注.

说明：

    1.灯具采用专用公路LED隧道灯，型号为：

      基本段：15W每盏 LED连续灯

      加强灯：180W、100W、40W、50W LED灯

    2.灯具基本段双侧对称布灯，洞口加强段双侧布灯，安装高度为

      5.4m,灯具安装允许偏差：纵向5cm，横向3cm。

    3.L1、L2长度根据具体隧道长度设置。

图例：

LED灯，功率见上方标注.

加强照明灯
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隧道主线出口段加强照明

图例：

LED灯，功率见上方标注.

图例：

LED灯，功率见上方标注.

加强照明灯

说明：

    1.灯具采用专用公路LED隧道灯，型号为：

      基本段：15W每盏 LED连续灯

      加强灯：50W LED灯

    2.灯具基本段双侧对称布灯，洞口加强段双侧布灯，安装高度为

      5.4m,灯具安装允许偏差：纵向5cm，横向3cm。

    3.L1、L2长度根据具体隧道长度设置。
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图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-91

隧道一般与应急照明平面布置图

图例：

说明：

    1.灯具采用LED隧道灯，型号为：

      基本段：15W每盏 LED连续灯

    2.灯具基本段单侧布置，安装于桥架上,

      灯具安装允许偏差：纵向5cm，横向3cm.

基 本 段    6cd/m
2

L1

小
桩
号
侧
洞
口

大
桩
号
侧
洞
口

L2基 本 段

10m

6W LED应急照明灯

2W 疏散指示灯

10m

10m 10m10m

15W/m LED灯带 通长布置
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设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
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沈瑞田
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横向人通道照明灯具布设图

人
行
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图别 初步设计

复   核

审  核

专业负责人

设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-93

隧道内箱变配电系统图1

左线地下箱式变电站1主接线图

电容补偿柜  

根据标准配套

无功补偿屏厂家

数字表计

控制器

100kvar

UTSC-LG075-0.4

LMZJ-0.5 500/5

TMY-4(40x4)

低压出线

ELECON-QP452

数字表计

B-Z1-4

变压器 

SCH15-400kVA/10

10/0.4

Dyn11

±2x2.5%

Uk%=4%

TMY-40*4

AAA

B-Z1-1 B-Z1-2 B-Z1-3

A

SCB

B-Z1-5

A

B-Z1-6 B-Z1-7

NSX630F MIC2.3

500/3P lr=200A

SPD

计量表计

部分

高压

部分

变压器

低压

熔断器

刀开关

变压器

电流表

电流互感器

部分

配电对象

用电容量

电缆

带电显示

负荷开关

统

图

次

一

系

断路器

数字综合表计

SFLAJ-12 16A

氧
化
锌
避
雷
器

SF6  630A

PJ-863

高压开关柜  

Y
H
5
W
Z
-
1
7
/
4
5

回路编号

10kV进线

说明：

    1、变电所要求引来1路10kV独立电源。

     2、低压保护装置：低压主进及各出线断路器均设过载

长延时、短路短延时、瞬时保护。

     3、箱变无功补偿采用自动补偿方式，要求补偿后功率

因数大于0.9。中性线接地电阻要求不大于4欧。

     4、本图兼做订货图，须经供电部门审批同意后方可实

施。

A

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5

140kW

左线废水泵（主）

WD-RTTYZ-

AT-ZFSB

3*240+2*120(50m)

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 75/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=40A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 200/5

NSX160F MIC2.2

100/3P lr=160A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

高
压
进
线

10kV

SF6  630A

PJ-863

由供电部门确定

备用 备用备用 备用备用

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5
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设   计

项目负责人

比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-94

隧道内箱变配电系统图2

左线地下箱式变电站2主接线图

电容补偿柜  

根据标准配套

无功补偿屏厂家

数字表计

控制器

100kvar

UTSC-LG075-0.4

LMZJ-0.5 500/5

TMY-4(40x4)

低压出线

ELECON-QP452

数字表计

B-Z1-4

变压器 

SCH15-400kVA/10

10/0.4

Dyn11

±2x2.5%

Uk%=4%

TMY-40*4

AAA

B-Z1-1 B-Z1-2 B-Z1-3

A

SCB

B-Z1-5

A

B-Z1-6 B-Z1-7

NSX630F MIC2.3

500/3P lr=200A

SPD

计量表计

部分

高压

部分

变压器

低压

熔断器

刀开关

变压器

电流表

电流互感器

部分

配电对象

用电容量

电缆

带电显示

负荷开关

统

图

次

一

系

断路器

数字综合表计

SFLAJ-12 16A

氧
化
锌
避
雷
器

SF6  630A

PJ-863

高压开关柜  

Y
H
5
W
Z
-
1
7
/
4
5

回路编号

10kV进线

说明：

    1、变电所要求引来1路10kV独立电源。

     2、低压保护装置：低压主进及各出线断路器均设过载

长延时、短路短延时、瞬时保护。

     3、箱变无功补偿采用自动补偿方式，要求补偿后功率

因数大于0.9。中性线接地电阻要求不大于4欧。

     4、本图兼做订货图，须经供电部门审批同意后方可实

施。

A

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5

140kW

左线废水泵（备）

WD-RTTYZ-

AT-ZFSB

3*240+2*120(50m)

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 75/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=40A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 200/5

NSX160F MIC2.2

100/3P lr=160A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

高
压
进
线

10kV

SF6  630A

PJ-863

由供电部门确定

备用 备用备用 备用备用

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5
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比例院   审

温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-95

隧道内箱变配电系统图3

右线地下箱式变电站1主接线图

电容补偿柜  

根据标准配套

无功补偿屏厂家

数字表计

控制器

100kvar

UTSC-LG075-0.4

LMZJ-0.5 500/5

TMY-4(40x4)

低压出线

ELECON-QP452

数字表计

B-Z1-4

变压器 

SCH15-400kVA/10

10/0.4

Dyn11

±2x2.5%

Uk%=4%

TMY-40*4

AAA

B-Z1-1 B-Z1-2 B-Z1-3

A

SCB

B-Z1-5

A

B-Z1-6 B-Z1-7

NSX630F MIC2.3

500/3P lr=200A

SPD

计量表计

部分

高压

部分

变压器

低压

熔断器

刀开关

变压器

电流表

电流互感器

部分

配电对象

用电容量

电缆

带电显示

负荷开关

统

图

次

一

系

断路器

数字综合表计

SFLAJ-12 16A

氧
化
锌
避
雷
器

SF6  630A

PJ-863

高压开关柜  

Y
H
5
W
Z
-
1
7
/
4
5

回路编号

10kV进线

说明：

    1、变电所要求引来1路10kV独立电源。

     2、低压保护装置：低压主进及各出线断路器均设过载

长延时、短路短延时、瞬时保护。

     3、箱变无功补偿采用自动补偿方式，要求补偿后功率

因数大于0.9。中性线接地电阻要求不大于4欧。

     4、本图兼做订货图，须经供电部门审批同意后方可实

施。

A

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5

140kW

右线废水泵（主）

WD-RTTYZ-

AT-YFSB

3*240+2*120(50m)

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 75/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=40A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 200/5

NSX160F MIC2.2

100/3P lr=160A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

高
压
进
线

10kV

SF6  630A

PJ-863

由供电部门确定

备用 备用备用 备用备用

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5
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温州市府东路过江通道工程

中铁第六勘察设计院集团有限公司 
CHINA RAILWAY LIUYUAN GROUP Co.,LTD.中国中铁

总体审定

系统审定

浙江数智交院科技股份有限公司
ZHEJIANG  INSTITUTE OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.1951

陈淑魏玉省

孙云翔

钱江文

沈瑞田

崔优凯

沈瑞田

FDLSD-C-GZ-96

隧道内箱变配电系统图4

右线地下箱式变电站2主接线图

电容补偿柜  

根据标准配套

无功补偿屏厂家

数字表计

控制器

100kvar

UTSC-LG075-0.4

LMZJ-0.5 500/5

TMY-4(40x4)

低压出线

ELECON-QP452

数字表计

B-Z1-4

变压器 

SCH15-400kVA/10

10/0.4

Dyn11

±2x2.5%

Uk%=4%

TMY-40*4

AAA

B-Z1-1 B-Z1-2 B-Z1-3

A

SCB

B-Z1-5

A

B-Z1-6 B-Z1-7

NSX630F MIC2.3

500/3P lr=200A

SPD

计量表计

部分

高压

部分

变压器

低压

熔断器

刀开关

变压器

电流表

电流互感器

部分

配电对象

用电容量

电缆

带电显示

负荷开关

统

图

次

一

系

断路器

数字综合表计

SFLAJ-12 16A

氧
化
锌
避
雷
器

SF6  630A

PJ-863

高压开关柜  

Y
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Z
-
1
7
/
4
5

回路编号

10kV进线

说明：

    1、变电所要求引来1路10kV独立电源。

     2、低压保护装置：低压主进及各出线断路器均设过载

长延时、短路短延时、瞬时保护。

     3、箱变无功补偿采用自动补偿方式，要求补偿后功率

因数大于0.9。中性线接地电阻要求不大于4欧。

     4、本图兼做订货图，须经供电部门审批同意后方可实

施。

A

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5

140kW

右线废水泵（备）

WD-RTTYZ-

AT-YFSB

3*240+2*70(50m)

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 75/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=40A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 200/5

NSX160F MIC2.2

100/3P lr=160A

ELECON-QP201

LMZJ-0.5 100/5

NSX100F MIC2.2

100/3P lr=100A

高
压
进
线

10kV

SF6  630A

PJ-863

由供电部门确定

备用 备用备用 备用备用

ELECON-QP201

NSX400F MIC2.3

350/3P lr=40A

LMZJ-0.5 350/5
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